Legenda:

Esistente

Progetto

Bosco
————— Sentiero
Corso d'acqua
Condotte AP esistenti da dismettere
Sorgente (manufatto) da demolire
3  Dissabbiatori 1 e 2 da demolire

=  Serbatoio 8mc da mantenere

—===- Condotte AP in progetto - ca. 85 ml

------ - Predisposizione telegestione in progetto - ca. 65 ml

——~ Captazione in progetto

@ Camera diraccolta in progetto
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—_ i serbatoio esistentef

e

| dissabbiatori esistenti

Dismissione dissabbiatori esistenti e
realizzazione nuova camera di raccolta
‘[ Nuova condotta HDPE De 125 - ca. 65 ml
Nuova condotta HDPE De 80 - ca. 65 ml
(portacavo per futura telegestione) |*

~-==-+ """ | Nuova condotta HDPE De 125 -ca. 20 ml | -~

Demolizione camera esistente
" | e realizzazione nuova captazione

Raccordo nuova condotta
" | al serbatoio esistente

sentiero verso la captazione | -~ T—— T |captazione esistente




